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ΕΡΓΟ:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. 
ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΓΟΥ «Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-
ΤΡΙΚΑΛΩΝ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Ι/Κ 
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΩΣ Α/Κ 
ΡΑΧΟΥΛΑΣ»  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» & ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.256.500,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 
                

 
Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 2.256.500,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αφορά στην 

αντικατάσταση-μετατόπιση σε νέα θέση τμημάτων του κύριου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης, 
από την ομάδα Γ των γεωτρήσεων προς την πόλη της Λάρισας, διατομής Φ800 και Φ900, καθώς 
και την αντικατάσταση-μετατόπιση του αγωγού διανομής διατομής Φ90 που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, λόγω του υπό κατασκευή κύριου έργου.  

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο αφορά :  
1) Την αντικατάσταση-μετατόπιση σε νέα θέση τμημάτων του κεντρικού αγωγού μεταφοράς 

νερού από χαλυβδοσωλήνα, διατομής Φ800 σε μήκος περίπου 1.200,00 μέτρα και διατομής 
Φ900 σε μήκος περίπου 850,00 μέτρα, τα οποία διέρχονται στον κύριο άξονα της νέας οδού. 
Ο νέος αγωγός θα είναι αντίστοιχης διαμέτρου από χαλυβδοσωλήνα με εξωτερική μόνωση 
με λιθανθρακόπισσα και φύλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη. 
Επιπλέον στα σημεία σύνδεσης παλιού με νέο αγωγό θα τοποθετηθούν βάνες Φ800 και 
Φ900 αντίστοιχα. Επίσης σε κάθε τμήμα του αγωγού που θα αντικατασταθεί θα 
κατασκευαστεί μία εκκένωση και ένας αεραεξαγωγός μέσα σε φρεάτια. 
 
Η τοποθέτηση του αγωγού θα γίνει σε αντίστοιχη στάθμη έδρασης με τον υπάρχοντα 
αγωγό. Ιδιαίτερα όπου απαιτείται η κατασκευή της παράπλευρης οδού σε επίχωμα, θα 
προηγηθεί της κατασκευής του αγωγού η κατασκευή του επιχώματος από την κύρια 
εργολαβία της οδού. Εάν ολοκληρωθεί η παράπλευρη οδός πριν την κατασκευή του νέου 
αγωγού θα γίνει αποκατάσταση της τομής για την τοποθέτηση του αγωγού με άσφαλτο . 
 

2) Την αντικατάσταση-μετατόπιση σε νέα θέση του υπάρχοντος αγωγού διανομής Φ90PVC σε 
μήκος 3.650,00 μέτρων την κατασκευή μήκους αγωγού 350μ Φ90ΡE για τις διασυνδέσεις με 
τα υπάρχοντα δίκτυα, με αγωγό Φ90ΡΕ και την αντικατάσταση των παροχών ύδρευσης στις 
παρακείμενες ιδιοκτησίες. 

 
 
Οι δικλείδες που θα τοποθετηθούν θα είναι ελαστικής έμφραξης (τουλάχιστον GGG40) 

ονομαστικής πίεσης 16atm, καθώς και δικλείδες τύπου πεταλούδας διπλής εκκεντρότητας 
ονομαστικής πίεσης 25 atm.για την σωστή λειτουργία του δικτύου. 

 
 
Επειδή δεν είναι ακριβής η οριζοντιογραφική θέση του υπάρχοντος κεντρικού αγωγού 

μεταφοράς νερού μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στα τμήματα του αγωγού που θα 
αντικατασταθούν. 

 



Η κατασκευή του έργου συνδέεται χρονικά με την πορεία υλοποίησης της κύριας 
εργολαβίας «Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Ι/Κ 
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΩΣ Α/Κ ΡΑΧΟΥΛΑΣ» και επομένως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μπορεί 
να υπάρχουν καθυστερήσεις που να οφείλονται σ΄ αυτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

 
 
 
 

                                     ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ 
                                  ΠΟΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΛΑΡΙΣΑ 3-6-22 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 

ΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 


